
回答様式 
契約件名 東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事 

 

番号 質問箇所 質 問 事 項 回    答 
１ 特記仕様書(P41) 

2-15-3 ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱについて 

3F の NEXCO 総務フロアがどこの部屋(㎡数)を
示すのか不明です。3F 事務所ｽﾍﾟｰｽ全部を示すの

でしょうか。 
内訳明細 2,582 ㎡の内、3FNEXCO 総務フロア

の占める㎡数をご教示願います。 
 

図面番号 1A-03 に記載の室名、床下地のとおり見

込んでください。 

２ 特記仕様書(P42) 

2-15-8 壁紙について 

壁紙について、具体的なメーカー・品番等は御座

いますでしょうか。あれば御指示願います。 
無い様であれば、量産品(不燃)と考えて宜しいで

しょうか。ご教示願います。 
 

特記仕様書第 3 編第 2 章 2-15-8 に記載のとおりで

す。 

３ 7-2.見積書様式（様式 3-2.別紙 2） 

電気室新築工事 屋根工事 

ケラバ水切りの数量は 105ｍではなく 10.5ｍで

はないでしょうか。数量を変更して見込んで宜し

いでしょうか。ご教示願います。 

数量は記載のとおりです。 

４ 特記仕様書(P42) 

2-15-9 断熱工事について 

合成樹脂発泡材の仕様について、A 種１となって

おりますが、A 種 1H(熱伝導率 0.026W/ｍ･ｋ)と
しても宜しいでしょうか。 
またその際、厚みを 25→20 としても宜しいでし

ょうか。ご教示願います。 [JIS A9526:2015] 
 
 

特記仕様書第 3 編第 2 章 2-15-9 のとおりとしてく

ださい。 



 ５ 工事車両について 工事車両の当該敷地への出入に関して、従業員車

両の出入による時間制限など制約条件があれば

ご教示願います。 

制約条件はありません。 


