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契約件名 東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事 

 

番号 質問箇所 質 問 事 項 回    答 
１ 設計図1S-02図と 7-2.見積書様式

（別紙 2）の管理事務所鉄骨柱部

材について 

設計図 1S-02 図の鉄骨柱部材リストの 1F～3F 柱材

の材質が BCP325 ですが、見積書様式（別紙 2）には

BCR295 しかありません。 
また、鉄骨柱部材リストの 1F～3F 柱材の板厚も

t=25、22、19 となっていますが、見積書様式（別紙

2）では t=22、19、16 となっています。 
どちらが正しいでしょうか。 
 

現在内容を確認中ですので、確認でき次第お

知らせいたします。 

２ 設計図1S-02図と 7-2.見積書様式

（別紙 2）の管理事務所鉄骨柱部

材について 

設計図 1S-02 図の鉄骨柱部材リストの RF 柱材の板

厚が t=22 となっていますが、見積書様式（別紙 2）
では t=16、12 となっています。 
どちらが正しいでしょうか。 

現在内容を確認中ですので、確認でき次第お

知らせいたします。 

３ 7-2.見積書様式（別紙 2）の管理事

務所鉄骨工事の鉄骨錆止め塗りに

ついて 

鉄骨工事 0096 番の鉄骨錆止め塗り(JIS K 5674 
A 種)は、工場 2 回塗りと考えてよろしいでしょうか。 

特記仕様書第 3 編第 2 章 2-14-3 の記載のとお

りです。 

４ 7-2.見積書様式（別紙 2）の管理事

務所鉄骨工事の現場溶接について 

鉄骨工事 0099 番に超音波探傷試験(現場溶接第三者

検査)の項目がありますが、現場溶接そのものの項目

がありません。 
数量をご教示願えますでしょうか。また、費用見込み

の可否及び見込む場合は、複合単価としてどの項目に

含ませるかご指示願います。 
 

見積書様式に記載のとおりです。 



５ 7-2.見積書様式（別紙 2）の管理事

務所金属工事の 0035 番について 

金属工事 0035 番は、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設補修 P コン、欠け補

修程度とありますが、左官工事ではないでしょうか。 
修正の有無について、ご指示願います。 
 

見積書様式に記載のとおりです。 

６ 設計図1A-28図と 7-2.見積書様式

（別紙 2）の外構工事撤去工事の

高木伐採工について 

設計図 1A-28 図では、高木の移植が 4 本ありますが、

見積書様式（別紙 2）の管理事務所外構工事には項目

がなく、外構工事撤去工事には伐採・伐根の項目しか

ありません。費用見込みの可否及び見込む場合は、複

合単価としてどの項目に含ませるかご指示願います。 
 

関連項目に含んでください。 

７ 7-2.見積書様式（別紙 2）の備考欄

の見積対象外について 

5 月 26 日提出の参考見積書には、計上しなくてよろ

しいでしょうか。 
 

そのとおりです。 

８ 7-2.見積書様式（別紙 2）の立体駐

車場新築工事の立体駐車場本体工

事について 

立体駐車場本体工事00090番の立体駐車場(3層4段、

エレベーター、階段共)：1 棟の備考欄には概算の文字

がありませんが、実施設計に伴い設計変更の対象と考

えてよろしいでしょうか。  
 

特記仕様書第 3 編第 2 章 2-18 に記載のとお

りです。 

９ C-7 項、8項 数量表にある LP-5、RP-1、接地端子盤 E-1 の単結図

がございません。ご指示ください。 
 

建物規模に見合った仕様で見込んでくださ

い。 

１０ 特記仕様書 61P 特記仕様書にある 3LP-1,2 が数量表にはございませ

が、数量表を修正するのかご指示ください。 
 

関連項目に含んでください。 

１１  数量表に記載がありませんが、自火報にて他棟への移

報は考えなくてもよろしいでしょうか。必要な場合は

既存の火報ﾒｰｶｰをご指示ください。 

不要です。 



 １２ C-16 項 立体駐車場の EV 用ｺﾝｾﾝﾄと電気室の温度ｻｰﾓ用 OBC
の詳細をご指示ください。 

立体駐車場のEV用ｺﾝｾﾝﾄについては特記仕様

書第 3 編第 3 章 3-2-1 に記載のとおり見込ん

でください。 
電気室の温度ｻｰﾓ用 OBC については建物規模

に見合った仕様で見込んでください 
。 
 

１３ C-10 項 トイレ呼出の数が数量表で 2 ですが、バリアフリー

トイレの数の 3 より少ないですが、数量表を正とし

てよろしいでしょうか。 
 

数量表に記載のとおりです。 

１４ 3E-01 管材 PS65,PS25 はマテリアル㈱のＨＰサイトに出て

いるＡＰＳ管でしょうか。 
設計要領七集（電気）電線路 又は、機材仕様

書集（材料） ケーブル保護用鋼管 同付属品

仕様書 に記載のとおりです。 

１５  立体駐車場の照明器具「LED 防水型照明」は「V 型

防水型 LED 照明」、「LED 防水型水銀灯」は「屋外用

小型投光器」と考えてよろしいでしょうか。 
 

特記仕様書第 3 編第 2 章 2-18 に記載のとお

りです。 


