
回答様式 
契約件名 東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事 

 

番号 質問箇所 質 問 事 項 回    答 
１ 特記 41 ページ 

1A-05，1A-06 

フリーアクセスフロアの耐荷重区分の使用箇所室名

で、2，3F の管理事務所、3F の NEXCO 総務フロア

及び、3F 管理事務所が 2 種類の帯電性能分けされて

いるのでその範囲が平面図から判読できないので改

めてご指示お願いします 
 

図面番号 1A-03 に記載の室名、床下地のとお

り見込んでください。 

２ 特記 45 ページ 撤去工事で杭を GL-3 っまで撤去とありますが、杭が

あるのは旧管理事務所だけでしょうか。また杭径、本

数が確認できる図面が見当たらないように思われま

すので図面または仕様数量等の提示をお願いします 

特記仕様書第 3 編第 2 章 2-17-2 に記載の条件

で図示ある場合に見込んでください。 

３ 電気内訳数量書 

特記 61 ページあたり 

管理事務所、電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備に電灯動力盤 LP-1～LP-
5 まで盤がありますが、仕様書には LP-5 の内容があ

りません。結線図等の図面提示をお願いします 

質問書に対する回答⑬の 9 番のとおり、建物

規模に見合った仕様で見込んでください。 

４ 電気内訳数量書 

特記 61 ページあたり 

管理事務所、動力設備に動力制御盤 RP-1 盤があります

が、仕様書には RP-1 の内容がありません。結線図等の

図面提示をお願いします 
 

質問書に対する回答⑬の 9 番のとおり、建物

規模に見合った仕様で見込んでください。 

５ 電気内訳数量書 

1E-02 

管理事務所、非常照明にａ9・ａ13 がありますが、電

気図面に姿図がありません。ａ9・ａ13 とも埋込型 30
分間ﾀｲﾌﾟ ハロゲン電球 9 形・13 形と考えて宜しい

でしょうか 
 

質問書に対する回答④の 1 番のとおり、図面

1E-02 に記載の LED 非常照明と同じもので

す。 



６ 電気内訳数量書 管理事務所、LAN･電話設備に端子盤がありません。

仕様書系統図には 1T-1,2・2T-1,2・3T-1,2,3 がありま

すが、端子盤収容端子一覧には 1T-2,2T-2,3T-1 の記

載がありません。また、系統図の内容とも異なります。

どのように見込めばよいかご指示願います 
 

関連項目に含んでください。 
1T-2 は 1T-1 と同様です。2T-2 及び 3T-1 は特

記仕様書第 3 編第 3 章 3-2-1 に記載のとおり

です。 

７ 電気内訳数量書 管理事務所、LAN･電話設備の島 HUB 及びﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞ

ｬｯｸ数量と、仕様書系統図の内容とも異なります。内

訳数量優先と考えて宜しいでしょうか 
 

特記仕様書 別表 概算数量表に記載のとおり

です。 

８ 電気内訳数量書 管理事務所、放送設備のスピーカー等の数量と、仕様

書系統図の内容が異なります。内訳数量優先と考えて

宜しいでしょうか 
 

特記仕様書 別表 概算数量表に記載のとおり

です。 

９ 電気内訳数量書 管理事務所、放送設備のスピーカー等の数量と、仕様

書系統図の内容が異なります。内訳数量優先と考えて

宜しいでしょうか 
 

同上 

１０ 電気内訳数量書 仕様書 LP-盤の参考姿図は端子盤一体型のようです

が、質疑番号６でどの端子盤が LP 盤と一体型となる

のかご指示願います。また、LP 盤と一体型にならな

い端子盤は別途計上と考えて宜しいでしょうか 
 

特記仕様書第 3 編第 3 章 3-2-1 及び 3-5 の系

統図に記載のとおりです。 
質疑番号 6 の回答のとおり関連項目に含んで

ください。 

１１ 電気内訳数量書 管理事務所、テレビ共聴設備の機器と、仕様書系統図

の内容及び数量が異なります（分配器とユニット数が

合致しません）。内訳数量優先と考えて宜しいでしょ

うか 
 

特記仕様書 別表 概算数量表に記載のとおり

です。 



 １２ 電気内訳数量書 管理事務所、ＩＴＶ設備のカメラの数量と、仕様書系

統図の内容が異なります。内訳数量優先と考えて宜し

いでしょうか 
 

特記仕様書 別表 概算数量表に記載のとおり

です。 


