
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答
1 設計図【図番6～

9/117橋梁一般図】
と【図番15/117上部
工詳細図】
はく落防止対策工B-
2夜の施工範囲につ
いて

【図番6～9/117川崎高架橋 はく落防止対策工 一般図(3)～(6)】の『はく落防止対
策工B-2(夜)』の施工範囲は、(下り線)P49~P54(上り線)P46~P55、P64~P71に対して
【図番15/117川崎高架橋 はく落防止対策工 上部工詳細図(6)】の数量表の『はく落
防止対策工B-2(夜』範囲は(下り線)P48~P54 (上り線)P46~P56,P66~P71と差異があり
ます。どちらを正とするべきでしょうか。

8月3日付け質問書に対する回答において、確認中としてお
りましたご質問について回答いたします。図番15/117川崎
高架橋 はく落防止対策工 上部工詳細図(6)に示す数量表
を正としてお考えください。なお、上記について交付図書
を訂正いたします。

質問書に対する回答

　件名）第三京浜道路　川崎高架橋橋梁補修工事


