
No. 質問箇所 質問事項 質問回答

1

内訳明細書
C-10項

　金属工事の3・4が【（外部）階段ステンレス手摺H=1000】で同じ内容と
なっております。どちらか【TVアンテナ取付金物】ではないかと考えられま
す。ご確認、ご指示願います。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

2

特記仕様書
1-19-3・1-19-4

　川口JCT・美女木JCT（内）・（外）の工事において現状は日中作業と
なっておりますが、とりこわし工事・鉄骨現場建方等の作業で日中作業が
困難となった場合は夜間作業へと変更協議とさせて頂くことは可能でしょ
うか。ご確認願います。

特記仕様書1-9-3のとおり、監督員が必要と認めた場合、監督員と受注者とで協議し定めるも
のとします。

3
建築意匠図
　AK-02

　川口JCTの工事敷地の西側に駐車スペースがございますが、搬入車両
の駐車やコンクリート打設時に利用させて頂くことは可能でしょうか。ご確
認願います。

可能です。

4
特記仕様書
　1-11-1

　川口JCT・美女木JCTはNEXCO様名義の水道管は無いと考えなければ
ならないでしょうか。ご指示下さい。

そのとおりです。

5

内訳明細書
 C-17項・C-20項

　和光北IC剤倉庫・雪氷詰所撤去工事と川口JCT階段撤去工事にアスベ
スト分析調査がありますが、結果検出された場合は除去作業等における
工期ついては変更協議と考えて宜しいでしょうか。ご確認、ご指示願いま
す。

そのとおりです。

6

建築意匠図
AM-02・03
AW-02・03・04

　敷地内に簡易事務所・休憩所を設置するスペースをお借りすることは可
能でしょうか。安全管理・衛生管理・熱中症管理の為にも設置できればと
考えております。ご確認、ご指示願います。

特記仕様書1-6に記載のとおりです。

7

建築意匠図
AM-02・03

　電気室を新築される予定場所に現在緑地になっておりますが樹木・縁
石等の撤去は当工事外と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。

設計図AM-26に記載のとおり、本工事の対象です。
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